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 Planteamiento: participación en los Parques 

Eólicos en la Operación del Sistema (O.S.). 

 Aerogeneradores de velocidad variable 

 Aerogeneradores tecnología “DFIG” 

 Aerogeneradores tecnología “SGFC” 

 Conclusiones 
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 AE de “velocidad variable” participan adecuadamente en 

la regulación P/f ; Q/V y en la “estabilidad” del Sistema 

Eléctrico 

 Tecnología DFIG; generador sencillo; convertidor 

reducido; precisa caja multiplicadora y protección 

“crowbar”. 

 Tecnología SGFC; generador multipolar complejo; 

convertidor grande; transmisión “directa”; protección 

“crowbar” no es preciso. 

… Conclusiones 
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… Conclusiones 

Master Ingeniería eléctrica  
http://www.etsii.upm.es/estudios/masteres/i

ngenieria_electrica.es.htm 

I+D+i Doctorado  
http://www.dinel.upm.es/investigacion.html 

http://www.etsii.upm.es/estudios/masteres/ingenieria_electrica.es.htm
http://www.etsii.upm.es/estudios/masteres/ingenieria_electrica.es.htm
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… Conclusiones 

Muchas gracias por su 

atención …. 

carlos.veganzones@upm.es 


