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Corrosión en tanques de almacenamiento de 
Combustibles Líquidos

La corrosión en tanques de almacenamiento de combustibles acorta el ciclo de vida del tanque, generando 
fugas y liberación de materiales peligrosas al medio ambiente.

La corrosión es la principal
causa del deterioro de
tanques de almacenamiento
y sus accesorios, por lo tanto,
su control y prevención
deben ser tomados en cuenta
por seguridad y protección
del medio ambiente.



Corrosión en tanques de almacenamiento de 
Combustibles Líquidos






Base Legal (vigente)
D.S. Nº 001-2022-EM:
Aprueba la “Norma para
la Inspección Periódica de
Hermeticidad de tuberías
y tanques enterrados que
almacenan Combustibles
Líquidos y Otros Productos
Derivados de los
Hidrocarburos”.

RCD N° 010-2023-OS/CD:
Soluciones Tecnológicas
de Gestión de
Componentes de
Almacenamiento para el
Registro de Proceso de
Pruebas de Hermeticidad
en Sistemas de Tanques
Enterrados.

RCD N° 151-2024-OS/CD:
Procedimiento de Inscripción en el
Registro de empresas inspectoras
para efectuar la prueba de
inspección de hermeticidad del
sistema de tanques enterrados
(STE) de Combustibles Líquidos y
OPDH y cronograma de
acreditación de inspecciones a STE
preexistentes.

1 2 3



RCD N° 222-2012-OS/CD

Aprueba
“Procedimiento de
Inscripción en el
Registro de Personas
que elaborarán el
Informe de Índice de
Riesgos de los
Sistemas de Tanques
Enterrados”

D.S. N° 064-2009-EM D.S. N° 001-2022-EM

Derogó el D.S. N° 064-
2009-EM.
Aprueba “Norma para la
Inspección Periódica de
Hermeticidad de
tuberías y tanques
enterrados que
almacenan
Combustibles Líquidos y
OPDH”

Aprueba “Procedimiento de
Inscripción en el Registro de
empresas inspectoras para
efectuar la prueba de inspección
de hermeticidad del sistema de
tanques enterrados (STE) de
Combustibles Líquidos y OPDH y
cronograma de acreditación de
inspecciones a STE preexistentes”

Aprueba “Norma
para la
Inspección
Periódica de
Hermeticidad de
tuberías y
tanques
enterrados que
almacenan
Combustibles
Líquidos y OPDH”

Con D.S. N° 024-2012-EM, que
modifica el D.S N° 064-2009-
EM, se establece obligación de
los operadores de STE la
presentación de Informe de
Índice de Riesgos al
Osinergmin.

Con RCD N° 015-2022-OS/CD se 
derogó RCD N° 222-2012-OS/CD.

SET-2009

SET-2012

EN
E-2022

A
G

O
-2024

JUN-2012 ENE-2012

RCD N° 151-2024-OS/CDRCD N° 010-2023-OS/CD

Aprueba “Soluciones
Tecnológicas de Gestión
de Componentes de
Almacenamiento para el
registro del proceso de
las pruebas de
hermeticidad en los
sistemas de tanques
enterrados”

EN
E-2023

Establece la obligatoriedad de realizar pruebas de hermeticidad del STE a través de empresas
acreditadas ante INACAL y con inscripción en el Registro de Empresas Inspectoras del
Osinergmin. La frecuencia de las pruebas es establecida por el mismo D.S. N° 001-2022-EM.

Establece la obligatoriedad de realizar pruebas
de hermeticidad del STE a través de empresas
acreditadas ante INACAL. La frecuencia de las
pruebas es establecida por empresas inscritas en
el Registro de Empresas que realizan Índice de
Riesgos del Osinergmin (DEROGADO).

Línea de Tiempo resumen



Conceptos importantes

Definiciones (artículo 3 de la Norma):

Empresa Inspectora: Persona jurídica, nacional o extranjera acreditada por INACAL e inscrita en el Registro de Osinergmin para
efectuar la inspección de la hermeticidad del STE.

Fuga: Cualquier tipo de derrame, goteo, emisión, descarga, escape, lixiviación o eliminación desde un STE al agua subterránea,
agua de superficie o subsuelo.

Informe de Inspección: Documento emitido por una Entidad Inspectora, que determina, a partir de una visita técnica de campo, si
un STE cumple o no con las normas de hermeticidad correspondientes.

Sistema de Tanques Enterrados (STE): Es el conjunto de instalaciones que comprende a tanques, tuberías y conexiones que se
encuentren instalados por debajo de la superficie. Se incluye en esta definición a los tanques instalados totalmente bajo superficie
o soterrados, tanques monticulados y tanques tapados, así como; a las tuberías enterradas que están conectadas a tanques en
superficie.

Soluciones Tecnológicas: Plataforma puesta a disposición por el Osinergmin, que permite llevar a cabo, de forma controlada, el
proceso de ejecución de las pruebas de inspección de hermeticidad de STE y obtener resultados inmediatos.

Alcance (artículo 2 de la Norma):
Las disposiciones de la Norma se aplican a nivel nacional a los operadores de Sistemas de Tanques Enterrados
nuevos y existentes, que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos
dentro del territorio nacional.
La presente norma se aplica también a las tuberías enterradas que estén conectadas a tanques en superficie,
en Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y en Consumidores Directos.



Conceptos importantes

(…), así como; a las tuberías
enterradas que están conectadas a
tanques en superficie.

Es el conjunto de instalaciones que
comprende a tanques, tuberías y
conexiones que se encuentren
instalados por debajo de la superficie.
Se incluye en esta definición a los
tanques instalados totalmente bajo
superficie o soterrados, tanques
monticulados y tanques tapados, (…)

Sistema de Tanques Enterrados (STE):



Obligaciones
Artículo 10 de la Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan
Combustibles Líquidos y OPDH aprobada por D.S. Nº 001-2022-EM:

Pa
ra

 o
pe

ra
do

re
s 

de
 S

TE
:

1.Realizar las pruebas de hermeticidad, bajo apercibimiento de disponerse 
la suspensión inmediata del uso de los tanques que no hayan sido 
inspeccionados en la oportunidad que les corresponde, de acuerdo con 
las tablas del artículo 7º de la presente Norma que le resulte aplicable.

2.Suspender inmediatamente el uso de tanques y/o tuberías donde se 
detecte fuga, para su retiro, reparación o reemplazo. Dicha situación 
debe ser comunicada al Osinergmin y OEFA, en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas, para las acciones de fiscalización 
correspondientes.

3.Cumplir, como mínimo, con las recomendaciones indicadas por los 
fabricantes para la instalación y mantenimiento de bombas sumergibles, 
sin perjuicio de otras disposiciones que Osinergmin emita al respecto.

4.Mantener en buenas condiciones de operación los detectores de fuga 
instalados en las bombas sumergibles.

5.Hacer uso de las Soluciones Tecnológicas puestas a disposición por el 
Osinergmin, de acuerdo al procedimiento y condiciones técnicas que 
dicho organismo establezca.

6.Mantener, por un plazo mínimo de diez (10) años, contados desde la 
emisión del presente Decreto Supremo, los registros de la información 
indicada en los artículos 5 y 6 de la presente Norma. Pa

ra
 E

m
pr

es
as

 In
sp

ec
to

ra
s: 1.No estar inscrita en el Registro de Hidrocarburos ni tener vinculación 

societaria con ningún agente inscrito en el referido Registro.
2.Encontrarse acreditadas ante el INACAL.
3.Tener inscripción vigente en el Registro de Osinergmin, el cual las 
autoriza a realizar las pruebas de hermeticidad en los STE, de 
acuerdo al procedimiento y condiciones técnicas que dicho 
organismo establezca.

4.Proporcionar al Osinergmin la información que esta entidad 
requiera, en la forma que establezca.

5.Hacer uso de las Soluciones Tecnológicas puestas a disposición por 
el Osinergmin, de acuerdo a su procedimiento y cumplir con las 
condiciones de uso que dicho organismo establezca.

6.Poner de conocimiento al Osinergmin sobre alguna fuga durante 
la realización de una prueba de hermeticidad a un STE, dentro de 
las veinticuatro (24) horas, a través del procedimiento y condiciones 
técnicas indicadas en el numeral precedente.

7.Seguir estrictamente las recomendaciones o especificaciones del 
fabricante del equipamiento y/o tecnología para la ejecución de las 
pruebas de hermeticidad.



Registro de Empresas Inspectoras de Hermeticidad

Empresas 
Inspectoras 
Acreditadas 
ante INACAL

https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados
Link de Organismos de Inspección:

N° RAZON SOCIAL

1 EQUIPOS COMPUTARIZADOS PARA DETECCION DE FUGAS PERU S.A.C.

2 RMS SERVICE & TESTING E.I.R.L.

3 SOFTWARE Y HARDWARE INGENIEROS S.R.L. - S&H INGENIEROS S.R.L.

4 QUASAR INNOVATIONS S.A.C. - QUASAR
INNOVATIONS S.A.C.

5 HERTIG S.A. SUCURSAL INTERNACIONAL PERU

https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/oi-alcances-por-empresas
Alcance de Organismos de Inspección:



Registro de Empresas Inspectoras de Hermeticidad

Empresas 
Inspectoras 
Acreditadas 
ante INACAL



Oportunidad de ejecución de Pruebas de Hermeticidad

D.S. N° 001-2022-EM

Disposiciones Complementarias Transitorias

Primera.- Aplicación de pruebas de
inspección de hermeticidad del STE

Las inspecciones a los operadores de STE
nuevos se realiza conforme lo previsto en el
numeral 7.1 del artículo 7 de la presente norma
a partir de la emisión del certificado de
fabricación del tanque.

Los operadores de STE prexistentes a la fecha
de entrada en vigencia de la presente norma
cuentan con un plazo máximo de dos años
calendario, contado desde su vigencia, para
realizar la inspección de hermeticidad a su
STE, conforme al cronograma que el
Osinergmin establezca, debiendo priorizar los
tanques de mayor antigüedad. Las siguientes
pruebas de inspección se realizan conforme lo
previsto en el numeral 7.1 del artículo 7 de la
presente norma.

*LOS PLAZOS SE CONTABILIZAN DESDE LA 
FECHA DE FABRICACIÓN DEL STE*



Cronograma de acreditación de inspecciones

D.S N° 001-2022-EM
Disposiciones Complementarias Transitorias
Primera.- Aplicación de pruebas de inspección de hermeticidad del STE
(…)
Los operadores de STE prexistentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma cuentan con un plazo máximo de dos
años calendario, contado desde su vigencia, para realizar la inspección de hermeticidad a su STE, conforme al cronograma que
el Osinergmin establezca, debiendo priorizar los tanques de mayor antigüedad. Las siguientes pruebas de inspección se realizan
conforme lo previsto en el numeral 7.1 del artículo 7 de la presente norma.
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Lima e Ica X X X X X

Arequipa, Tacna y Moquegua

Cusco, Puno, Madre de Dios y 
Apurímac
Junín, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Pasco y Ucayali
La Libertad, Ancash, Cajamarca, San 
Martín, Amazonas, y Loreto (Solo Prov. 
Alto Amazonas)
Lambayeque, Piura y Tumbes

Loreto (Excepto Prov. Alto Amazonas)

Aprobado por el artículo 2 de la RCD N° 151-2024-OS/CD “Procedimiento de Inscripción en el Registro de empresas
inspectoras para efectuar la prueba de inspección de hermeticidad del sistema de tanques enterrados (STE) de
Combustibles Líquidos y OPDH y cronograma de acreditación de inspecciones a STE preexistentes”:



Aplicación de pruebas de inspección de hermeticidad 
del STE

Disposiciones Complementarias
Transitorias
Primera.- Aplicación de pruebas de
inspección de hermeticidad del STE
Las inspecciones a los operadores de
STE nuevos se realiza conforme lo
previsto en el numeral 7.1 del artículo 7
de la presente norma a partir de la
emisión del certificado de fabricación
del tanque.

Artículo 7.- De la periodicidad de
prueba de inspección de
hermeticidad de los STE
7.1 La periodicidad de las pruebas de
inspección de hermeticidad de los STE
se determina según las siguientes
tablas:

phermeticidad_STE@osinergmin.gob.pe



Plataforma de Soluciones Tecnológicas 
Plataforma de Soluciones Tecnológicas:
(RCD N° 010-2023-OS/CD “Soluciones Tecnológicas de Gestión
de Componentes de Almacenamiento para el registro del
proceso de las pruebas de hermeticidad en los sistemas de
tanques enterrados”)
Artículo 4°.- Información a registrar
Los Agentes Obligados deben registrar en la
Plataforma:
1) Datos generales de los componentes de almacenamiento.
2) Información sobre el proceso de Pruebas de Hermeticidad para
Sistemas de Tanques Enterrados (STE) y tuberías enterradas
conectadas a tanques en superficie.

Artículo 5°.- Características y entrega de la información
5.1 La información que se registre en la Plataforma tiene carácter de
declaración jurada. La información que debe registrarse se detalla en
la estructura de los formatos contenidos en el Apéndice de la presente
resolución.
5.2 A fin de registrar la información en la Plataforma, los agentes
obligados acceden a través de la dirección URL
http://pvo.osinergmin.gob.pe, digitando su código de usuario y
contraseña asignados por Osinergmin para el SCOP.

STE



Plataforma de Soluciones Tecnológicas 

1 2

Módulo
Agente
Fiscalizado:



Operatividad Plataforma

Para realizare la Prueba de Hermeticidad se utilizan 02 
componentes del SIGUO:
1. Registro de Componentes de Almacenamiento.
2. Pruebas de Hermeticidad (solicitud y registro de pruebas).

Los 02 componentes se encuentran operativos según:

Componente Fecha Operatividad

Registro de Componentes de 
Almacenamiento Mar-2023

Pruebas de Hermeticidad 
(solicitud y registro de 

Pruebas)

Pruebas nuevas: Set-2024

Pruebas pasadas: Ene-2025

Registro de Componentes 
de Almacenamiento.

Pruebas de Hermeticidad 
(solicitud y registro de pruebas).

Plataforma de Soluciones Tecnológicas 



Operadores que han completado sus Componentes de Almacenamiento 

A continuación se indica los operadores que han finalizado (completado) sus Componentes de Almacenamiento:
Región Finalizó Registro

AMAZONAS 46
ANCASH 127

APURIMAC 40
AREQUIPA 284
AYACUCHO 118

CAJAMARCA 144
CALLAO 64
CUSCO 249

HUANCAVELICA 27
HUANUCO 66

ICA 146
JUNIN 227

LA LIBERTAD 156
LAMBAYEQUE 138

LIMA 832
LORETO 86

MADRE DE DIOS 140
MOQUEGUA 33

PASCO 42
PIURA 129
PUNO 269

SAN MARTIN 129
TACNA 48

TUMBES 13
UCAYALI 123
TOTAL 3676

Plataforma de Soluciones Tecnológicas 



Plataforma de Soluciones Tecnológicas 

3 4
Módulo Agente Fiscalizado:



Plataforma de Soluciones Tecnológicas 

1

2

Modulo
Empresa
Inspectora
Hermeticidad:



Casuísticas

Fecha de Fabricación Tanque <= 12/01/22
Corresponde Pruebas de Hermeticidad según
cronograma Osinergmin.
Bloque: Arequipa, Tacna y Moquegua.

Periodo: Mar-25 a May-25.

ArequipaSTE: Grifo / EE.SS.



Casuísticas
Lima

Fecha de Fabricación Tanque > 12/01/22
Corresponde Pruebas de Hermeticidad
conforme lo previsto en el numeral 7.1 del
artículo 7 de Norma (D.S. Nº 001-2022-EM).

STE: EE.SS. con Gasocentro GLP



Casuísticas
LimaSTE: Grifo

Fecha de Fabricación Tanque <= 12/01/22
Corresponde Pruebas de Hermeticidad según
cronograma Osinergmin.
Bloque: Lima e Ica



Casuísticas
LimaSTE: Estación de Servicios con 

Gasocentro de GLP

Fecha de Fabricación Tanque (2018) <= 12/01/22

No aplica Pruebas de Hermeticidad bajo el D.S. N° 01-
2022-EM, en tanto el tanque se utiliza para
almacenamiento de GLP.

Alcance (artículo 2 de la Norma):
Las disposiciones de la Norma se aplican a nivel nacional
a los operadores de Sistemas de Tanques Enterrados
nuevos y existentes, que almacenan Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos dentro del territorio nacional.



Casuísticas
LimaSTE: Grifo

Desde
13/01/2022

02/08/24 
(inclusive) 

Prueba 
Hermeticidad 

29/07/2024

RCD N° 151-2024-OS/CD

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Validez de las pruebas de Hermeticidad, realizadas desde la entrada en vigencia
del Decreto Supremo N° 001-2022-EM

Las pruebas de hermeticidad realizadas por las empresas inspectoras acreditadas por
INACAL para realizar inspecciones de hermeticidad en los sistemas de tanques enterrados
de Combustibles Líquidos y OPDH, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 001-
2022-EM hasta la entrada en vigencia de la presente Resolución, son válidas en el marco de
la fiscalización realizada por Osinergmin.
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